Seilumlenkbock 3

Drahtseil @8mm

Anschlag
Gasspeicherballon
1500 mm x 500 mm
(19 Stiick)

Aufhdngung _—

Gasspeicherballon

Regenwasser-
fallrohr @120mm ™\
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Seildurchfiihrung 3

Funktionsschnitt A-A

Radarsensor
zur Fullstandsmessung
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» Liftungshaube
600mm x 600mm

Seilumlenkbock 1

Seildurchfihrung 1
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Gasspeicherballon
V=766 m?
Behalter
Da=10,00m
H=12,80m
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Seildurchfiihrung 3

Seilumlenkbock 3

Gasinhaltsanzeige als
Messlatte mit Zeiger,

Anschlussadapter
Gasspeicherballon DN 100

10 cm Sauberkeitsschicht

60 cm gut abgestuftes, verdichtungswilliges Schottermaterial 0/56

Geotextil GRK 3

30 cm Schroppenlage

Grundriss

Radarsensor

Vegapuls 21 zur
Liftungshaube Flllstandsmessung
600 mm x 600 mm

Seilumlenkbock 2

Seildurchfiihrung 2

Regenwasserablauf

DN 100 mit
Regenwasserfallrohr und
Rohrhalter @ 120 mm

Gasinhaltsanzeige als
Messlatte mit Zeiger,
mechanisch

Skala: 0% / 25% / 50%
175% / 100%

mechanisch
Skala: 0% / 25% / 50% T
175% 1 100% A ‘ i :
o
0°-Achse
/ -
Hydraulische
Uberdrucksicherung

Anschluss DN 100
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Tir
ca. 2000 mm x 1000 mm

\ Seildurchfiihrung 1

Seilumlenkbock 1

Uberdrucksicherung
Anschluss DN 100

2x Konsole
Drucksicherung

Hydraulische
Uberdrucksicherung
Anschluss DN100

Ansicht B

Laufsteg

Liftungshaube
600 mm x 600 mm
gedffnet
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Drucksicherung
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Beliiftungsoffnung
200 mm x 200 mm
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Anschlussadapter s ® e
Gasspeicherballon DN 100 ° o °
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Ansicht C

Tir
ca. 2000 mm x 1000 mm

Ansicht D
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Uberdrucksicherung
Anschluss DN150
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Gasleitung DN 100

Gasspeicherballon

Schnitt F-F Ansicht Gasleitungssystem

Flanschanschluss DN 100

Tirrahmen innen
und auBen an
Ankereisen
verschweilen
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2 % Gefalle
e

10 cm Sauberkeitsschicht

60 cm gut abgestuftes, verdichtungswilliges Schottermaterial 0/56

Geotextil GRK 3

30 cm Schroppenlage
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Schnitt G-G

Ansicht Folie mittlere Schablone / Aufteilung Ankereisen

Q)

90°

Anschlussadapter
Gasspeicherballon DN 180 |

Ankereisen
HEA100 / L=300mm
mit Unterstiitzungskorb

A

0°-Achse

2 zusétziche Ankereisen
HEA100 / L=300mm Tar

mit Unterstiitzungskorb | ca. 2000 mm x 1000 mm
DBV-BK25SL beim Turrahmen o

(Tarrahmen innen und aullen o

an Ankereisen verschweilen) < ('t,
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